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Resumo

Este trabalho possui como objetivo abordar as

novas hecessidades de ensaios devido as

mudancas de paradigmas ocorridas nas

bestacoes com a adocao da IEC 61850

ando _um__paralelo entre instalacdes
2 nao conformes.
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Introducao

 |EC 61850: SG: Interoperabilidade / Data Models
 Trocas de Informacoes: O que muda? (Testes)

i caca0 Vertical Protocolos Cliente — Servidor
¢ Anteriores a Norma MMS
Comunicacao Status entre Releés Mensagens
Horizontal via Binarias GOOSE
snetjagsacéc():las Tensao e Corrente Mensagens
de Secundario Sampled Value

Niveis de Implementacéo)
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O que é Sampled Value?

« Sampled Value (SV), SMV ou SAV
 Conceito: Sinal Digitalizado / Valores Amostrados

R Alteracao no Paradigma

al: Valores de Secundario

Amostras enviadas pela rede
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O que é Sampled Value?

* Informacoes, nao Grandezas Eléet. (V/)
— Padronizada (Interoperabilidade)

— 22 Camada OSI

— Alta Velocidade (Tempo Critico)

Itul: Fiacao de Cobre dos secundarios
A/D deslocado da entrada do IED
iber e LightEdition (LE)
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Analise: SV x Analdgico

Positivos Negativos
Seguranca (Manipula-se
Sinal de Tecnologia ja consolidada |energia, chance de
Secundario deixar sec TC aberto)
(TC/TP) Ja se encontra instalado Sat.uragéo (Burden
Maior)
Monitoramento Continuo Receio da Nova
da Qualidade das Tecnologia Incipiente
Amostras
EC 61850-9-2 Economia de cabos / Falta de Histérico de
Simplicidade Longa Data

Evita saturacao (Menor
Burden)

Seguranca (Manipula-se
apenas informacoes, bits)
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Os Testes Hoje

~ « TAFe TAC

Tipos de Testes:
e antamento da Caracteristica
F ontual
30 de Transitério
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A Importancia dos Testes

* Questao dos Relés Numeéericos

» Constantes Atualizacoes de Firmwares

— Novo Firmware = Rele sem historico de teste

» Evitar testes que se distanciam do real

— Rotinas Predefinidas dos Fabricantes

— Bypassar parte do Circuito para testar

escobrir erro depois da falta é a pior forma

a hova tecnologia
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IEC 61869-9
« Complementar a IEC 61850

 Norma p/ Transformadores de Instrumentos

» Total de 15 partes

Parte 9 — Interfaces Digitais

Atual: Draft

da IEC 60044-8, referencia dataset
la UCA 9-2 Light Edition
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Formas de Implementacao do
Barramento de Processos

* |[EC 61869-9: Tecnologias Diferentes

Merging Unit & definida como parte do

A gc MU Transformador de Instrumentos

A SAMU é um elemento separado com

B | TC DIG SAMU entrada digitalizada

A SAMU é um elemento separado com

TC AN SAMU s
| entrada analogica

)nexao Digital e AN= Conexao Analogica

) CONPROVE ENGENHARIA 54
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Testes abordados IEC 61869-9

e Os testes mails relevantes sao:

— Resposta em frequéncia

b —Tempo de atraso da digitalizacao
erda do Sincronismo
Sir al de Sincronismo (1PPS)
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Necessidades dos Novos
Equipamentos de Testes

* Nova tecnologia + Ethernet = Novos Testes
» |[ED p/ IEC 61850 = SV + GOOSE
* Apenas Sinal Digital:

— Teste Continua Importante

tras partes do sistema
P e SAMU
ade de Poténcia p/ Teste

. CONPROVE ENGENHARIA <54
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Metodo Classico com Fiacao
Tradicional de Cobre
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Metodo Barramento de
Processos / Sampled Value
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Sistema Dividido para Analise

dos Testes
* Verificando Entradas e Saidas

_An_S) MV(_Q;Z) sw9-2) GOO)SE

— Mala = | Mala ~—
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Opcoes de Ensaios e

17

Necessidades
Testar Injetar Medir
., Corrente
1|TC Corrente Primario ..
Secundario

Multiplas Correntes e Tensdes de

SAMU

SV (9-2)

Secundario
SV (9-2) GOOSE
Corrente Primario SV (9-2)

Multiplas Correntes e Tensoes de
Secundario

GOOSE

ante de Primario

GOOSE
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Funcoes Distribuidas

\gdes Distribuidas
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Redundancia do Link

 Hoje: RSTP
« Chaveamento Caminhos de Comunicacao

 Apenas um caminho funciona de cada vez
» Tempo de Chaveamento: Perda de Pacotes

 Redundancia do Link (HSR ou PRP)
* Informacao chega sempre Duplicada

eptor Filtra o repetido
- e a Redundancia esta Funcionando!

» CONPROVE ENGENHARIA <54
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A Estrutura do novo
equipamento de testes
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Conclusao

* Implementacao Integral da IEC 61850
- » Novas Necessidades de Testes

+ Ferramentas antigas ndo atendem

ramentas parciais nao atendem
)esafios: Novas Armas

10 dos Profissionais
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Muito Obrigado!

Paulo Sérgio Pereira Junior

A1prove.com.br
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